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Bialogard, dnia 09.02.2023 r.

Regionalne Centrum Medyczne

w Bialogardzie Sp. z o.0.

ul. Chopina 29

78-200 Biatogard

tel./faks: 94 311 37 17

e-mail: przetargi@szpitalbialogard.pl
NIP: 302 00 02 009

REGON: 331031257

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TRESCI SWZ

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.): MontaZ
instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w budynku Regionalnego Centrum Medycznego
w Bialogardzie Sp. z o.0.

1.

Prosze¢ o wyjasnienie w jakim celu ma by¢ utworzona dokumentacja techniczna o ktore;
jest wzmianka w zalaczniku nr 2, w punkcie pierwszym, w podpunkcie 1.1

Odpowiedz: Poprzez dokumentacj¢ budowlang Zamawiajacy miat na mysli wykonanie
opisu technicznego zastosowanych do miejsca przylaczenia rozwigzan planowanej
instalacji AC i DC, schemat, obliczenia, dobor przekroju przewodow i kabli, wartosci
zabezpieczen AC i DC.

Prosimy o udost¢pnienie: - schematu elektrycznego szafy do ktérej podigczony jest
agregat pradotworczy. - schematu elektrycznego gléwnej rozdzielni transformatorowe;j
nN (tam gdzie znajduja si¢ wszystkie liczniki energii).

Odpowiedz: Zamawiajacy doda ponizszg fotografi¢ schematu elektrycznego, o ktory
pyta Wykonawca jako zalacznik nr 1 do odpowiedzi na pytania. Schemat oraz pozostate
dokumenty dotyczace rozdzielni transformatorowej sg dostepne do wgladu na miejscu
u Zamawiajgcego. Zamawiajacy nie posiada dokumentacji w formie elektroniczne;.
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3. Gdzie znajduje sie rozdzielnia elektryczna? Czy jest wyznaczone miejsce na falownik?
donizej zalgczono rzut roztozenia modutdéw fotowoltaicznych:

Proponowane miejsce
na falownik, wewnatrz
budynku

Rozdzielnia

elektryczna

Odpowiedz: Rozdzielnia elektryczna (znajduje si¢ w budynku trafostacji) oraz miejsce na
falownik zostaly zaznaczone na powyzszym rysunku.

4. Czy maja Paristwo wyznaczone szachty lub inne miejsca/trasy na prowadzenie okablowania
wewnatrz budynku? Prosimy o wskazanie takich miejsc.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyznaczyt miejsc na prowadzenie okablowania.
5. Czy w instalacji nalezy zastosowac optymalizatory mocy (system Solar Edge)?
Odpowiedz: Nie nalezy stosowa¢ optymalizatoréw mocy.
6. Czy nalezy sie podpig¢ do istniejgcej instalacji ppoz? Jesli tak to gdzie jest wytgcznik gtéwny?

Odpowiedz: Nie nalezy. Nalezy zastosowa¢ automatyczny wytgcznik instalacji fotowoltaicznej
przy zaniku napiecia.

7. Co z uziemieniem instalacji, czy podpia¢ do istniejgcego, czy tez uziom wykonac we wtasnym
zakresie? Jezeli tak to czy mozna wykorzystac elewacje budynku w tym celu?

Odpowiedi: Uziom nalezy wykona¢ we wiasnym zakresie, moinq?e\s%korzystaé elewacje
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